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MANAJEMEN AUDIT ENERGI LISTRIK PADA GEDUNG SERBAGUNA 
 




Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat intensitas penggunaan energi listrik melalui audit 
energi dan mencari dan melakukan langkah – langkah konservasi penghematan energi yang sesuai dengan sistem 
kelistrikan Pada sistem penerangan sebelum dilakukan konservasi daya terpakai sebesar 4836 kWh dapat dihemat 
sebesar 2418 kWh sebesar 16% dan AC sebelum dilakukan konservasi 25.171 kWh dihemat sebesar 22.810 kWh 
dengan persentasi 9%. Nilai intensitas energi yang terhitung memenuhi tabel standard nilai IKE yaitu sangat efisien dan 
penggunaan suhu thermostat pada beban Air Conditioner (AC) adalah 16-280C, dimana ambang batas nyaman suatu 
suhu ruangan berkisar 54-670C. Langkah penghematan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi daya lampu 
dan mematikan lampu dan AC ketika ruangan sedang tidak digunakan. 
Kata kunci: audit, energi listrik 
 
Abstract: The purpose of this study was to determine the level of intensity of use electrical energy through an audit 
energy to find and do the conservation measures energy savings in accordance with the electrical system. In the lighting 
system before the conservation of resources unused by 4836 kWh can be saved by 2418 kWh at 16% and Air 
Conditioning (AC) before do conservation is 25.171 kWh saved by 22.810 kWh with percentage of 9%. The value of 
intensity of energy countless meet the IKE value standard table, which is very efficient and the use of the thermostat 
temperature on the Air Conditioner (AC) load is 16-280C, where the comfortable threshold for a room temperature 
ranges from 54-670C. Austerity measures can be done is to reduce the lamp power, turn off the lights and Air 
Conditioning (AC) when the room is not in use. 
Keywords: audit, electrical energy 
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Listrik adalah sumber energi. Listrik juga 
merupakan salah satu aspek yang penting, listrik 
sangat berguna dalam kehidupan sehari – hari 
terutama dalam pembangunan. Penghematan 
penggunaan energi merupakan hal yang sangat 
penting dan bijak untuk menekan biaya 
produksi atau operasional yang menggunakan 
energi listrik. Hal ini diharapkan dapat 
meningkatan produktivitas dalam penggunaan 
energi yang efektif dan efisien.  
Perusahaan jasa dituntut untuk memenuhi 
segmentasi pasar yang salah satunya memenuhi 
kebutuhan customernya. Untuk menunjang 
prasarana kantor tentunya semua peralatan 
kantor tidak lepas dari supply energi listrik yang 
kita terima dari PLN. 
Konsumsi energi listrik di gedung ini dari tahun 
ke tahun terus meningkat, peningkatan ini 
mempengaruhi jumlah daya listrik dan sangat 
membebani biaya operasional. Peningkatan 
tersebut dapat dipengaruhi oleh penggunaan 
peralatan kantor seperti penerangan kantor, 
pendingin ruangan dan peralatan kantor lainnya, 
dimana penggunaan energi listrik yang mungkin 
seharusnya dapat diminimalisir. 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat intensitas 
penggunaan energi listrik pada sistem 
kelistrikan melalui audit energi. 
2. Untuk mencari dan melakukan langkah – 
langkah konservasi penghematan energi 




1. Bagaimana mengetahui gambaran 
menyeluruh tentang pemanfaatan energi 
listrik pada sistem kelistrikan yang meliputi 
jenis, jumlah penggunaan energi, peralatan 
energi, intesnsitas energi, profil beban 
penggunaan energi, kinerja peralatan energi 
dan peluang penghematan energi (Energy 
Conservation Opportuinity = ECOs). 
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2. Bagaimana mengetahui tingkat konsumsi 
atau pengunaan energi listrik pada sistem 
kelistrikan. 
3. Bagaimana menentukan IKE ( Intensitas 
Konsumsi Energi ) berdasarkan observasi 
penggunaan energi listrik secara detail 
dengan berbagai peralatan yang 






Gambaran Umum Pada Sistem Kelistrikan 
Gedung Sekolah 
 
Sistem Kelistrikan ini memiliki 3 (tiga) lantai. 
Penulis hanya menitikberatkan pada audit energi 
listrik dengan beban penerangan (lampu) dan 
Air Conditioner (AC), hal ini dikarenakan 
hampir seluruh ruangan di gedung ini telah 
menggunakan laptop sebagai pengganti 




Audit energi adalah suatu kegiatan yan 
digunakan untuk mengidentifikasi titik – titik 
pemborosan energi yang terjadi pada suatu 
sistem pemanfaatan energi, merencanakan, 
menganalisa dan merekomendasikan langkah – 
langkah dalam meningkatkan efisiensi energi. 
Audit energi dapat dilakukan setiap saat atau 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
Monitoring pemakaian energi secara teratur 
merupakan keharusan untuk mengetahui 
besarnya energy yang digunakan pada setiap 
bagian operasi selama selang waktu tertentu. 
dengan demikian suatu penghematan dapat 
dilakukan. 
  
Pelaksanaan audit energi merupakan langkah 
awal untuk memulai manajemen energi yang 
baik. Dengan audit energi akan diperoleh data 
yang konkrit mengenai kondisi peralatan yang 
ada pada gedung, biaya operasional, kebutuhan 
energi, manajemen energi yang dipakai. Dari 
data – data ini dapat dianalisa dan diidentifikasi 
untuk mengetahui sejauh mana peluang 
penghematan energi yang akan dicapai dan nilai 
uang yang dapat dihemat. 
Usaha – usaha untuk menghemat energi di 
segala bidang dapat dirasakan karena semakin 
terbatasnya sumber – sumber energi yang 
tersedia dan semakin mahalnya biaya 
pemakaian energi. Berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan, jadi audit energi didefinisikan 
sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi jenis 
energi dan mengidentifikasikan besarnya energi 
yang digunakan pada bagian – bagian operasi 
suatu bangunan serta mencoba mengidentifkasi 
kemungkinan penghematan energi. 
 
Jenis Audit Energi 
Berdasarkan tingkat kedalaman yang dihasilkan, 
audit energi dibedakan menjadi : 
1. Walk – Through Audit (Pengamatan Singkat 
) merupakan audit energi dengan tingkat 
kegiatan paling rendah yaitu level 1 (satu). 
Aktivitasnya adalah : 
 Mengumpulkan data (ersifat umum), 
pengamatan singkat secara virtual dan 
wawancara. 
 Analisis dan evaluasi data (sangat dasar) 
sistem pemanfaat energi, intensitas 
pemakaian energi dan kecenderunganya, 
serta benchmark intensitas energi rata – 
rata terhadap perusahaan sejenis dan 
menggunakan peralatan atau teknologi 
serupa. 
Audit ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran umum pengelolaan energi. 
2. Audit Energi Awal (Preliminary Audit) 
Audit Energi Awal (AEA) merupakan level 
kedua dari tingkat kegiatan audit energi. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui 
besarnya potensi penghematan energi. 
Kegiatan ini sedikit lebih lengkap dari audit 
level satu, data dan informasi yang 




Klasifikasi Audit Energi 
Audit Energi Awal atau Audit Energi Singkat 
(Preliminary Energy Audit = PEA). 
Tujuan dari audit energi awal (PEA) adalah 
untuk mengukur produktifitas dan efisiensi 
penggunanaan energi dan mengidentifikasi 
kemungkinan penghematan energi. Kegiatan 
Audit Energi awal meliputi : 
1) Pengumpulan data –data pemakaian energi 
yang tersedia. 
Manajemen Audit Energi Listrik Pada Gedung Serbaguna 
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2) Mengamati kondisi peralatan, penggunaan, 
penggunaan energi beserta alat – alat ukur 
yang berhubungan dengan monitoring energi 
seperti : 
a. Memeriksa kondisi isolasi yang rusak atau 
hilang. 
b. Meneliti adanya kebocoran. 
c. Mengamati alat ukur yang tidak bekerja. 
 
Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik 
dan Standar 
Intensitas Konsumsi Energi (Energy Use 
Intensity) atau IKE (EUI) berdasarkan formula 
perhitungan dalam Peraturan Gubernur No. 38 
Tahun 2012 adalah besar energi yang digunakan 
suatu bangunan gedung perluas area yang 
dikondisikan dalam satu bulan atau satu tahun. 
Area yang dikondisikan adalah area yang diatur 
temperatur ruangannya sedemikian rupa 
sehingga memenuhi standar kenyamanan 
dengan udara sejuk disuplai dari sistem tata 
udara gedung. 
Intensitas energi listrik per tipe bangunan dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus berikut : 
𝐼𝐾𝐸 =  
  
 
 (𝑘𝑊ℎ/𝑚 ).....(2.1) 
Sebagai pedoman, telah ditetapkan nilai standar 
IKE untuk bangunan di Indonesia yang telah 
ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Tahun 2004 
seperti pada tabel dibawah ini : 
 








4,17 – 7,92 0,84 – 1,67 
Efisien  7,92 – 12,08 1,67 – 2,5 
Cukup 
Efisien 
12,08 – 14,58 - 
Agak 
Boros 
14,17 – 19,15 - 
Boros 19,17 – 23,75 2,5 – 3,34 
Sangat 
Boros 
23,75 – 37,75 3,34 – 4,17  
 
Untuk mnghitung perkiraan besarnya konsumsi 
energi dari peralatan yang ada di setiap ruangan 
dapat menggunakan rumus berikut : 
Konsumsi listrik = Daya (kW) x waktu 
pemakaian (jam) x hari..........................(2.2) 
 
 
Menentukan Potensi Efisiensi 
Untuk mengetahui potensi penghematan energi 
yang dapat diterapkan pada sebuah ruangan 
yang tidak masuk kategori efisiensi dalam 
menggunakan listrik, maka selisih nilai IKE 
hasil perhitungan dengan nilai IKE standar 
terlebih dahulu harus dihitung. Untuk 
menghitung peluang penghematan yang dapat 
diterapkan pada sebuah ruangan dapat 
digunakan rumus sebagai berikut : 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 =
 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Data Luas Bangunan Gedung  
Sistem kelistrikan terdiri atas 3 lantai yang 
berisi banyak ruangan yang berbeda dengan luas 
yang berbeda pula. 
 
Tabel 2 Komposisi Luas Ruangan Pada 
Sistem Kelistrikan  
Lantai 1 Gedung Serbaguna 
No. Ruangan 
P L t Luas 
(m) (m) (m) 𝒎𝟐 
1 R. Common 
Area Depan 
5,0 5,0 3,5 25 
2 R. SDP 
(bawah 
tangga) 
5,0 5,0 3,5 25 
3 R. Gudang 17,0 6,0 3,5 102 
4 R. Gudang 17,5 5,0 3,5 87,5 
5 R. Gs Diva 7,0 6,5 3,5 45,5 
6 R. Mgr Diva 6,5 6,0 3,5 39 
7 R. Rapat 6,5 6,0 3,5 39 
8 R. Tempat 
Istirahat 
6,5 4,5 3,5 29,25 
 
9 R. Staff Diva 19,0 10,5 3,5 199,5 
10 Wc. Pria 2,5 6,5 3,5 16,25 
11 Wc. Wanita 2,5 6,5 3,5 16,25 




5,0 5,0 3,5 25 
13 R. Common 
Area 
Belakang 
5,0 5,0 3,5 25 
Sub Total 105 77,5 45,5 674,25 
 
Lantai 2 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan 
P l t Luas 
(m) (m) (m) 𝒎𝟐 
1 R. Common 
Lt. II Area 
Depan 
5 5 3,5 25 
2 R. AHU Lt. II 7 5 3,5 35 
3 R. Gudang 7 4 3,5 28 
4 R. COCC 11 7 3,5 77 
5 R. Rapat 7 6,5 3,5 45,5 
6 R. Data 7 4 3,5 28 
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7 R. Mushola 4,5 4 3,5 18 
8 R. Pantry 4,5 3 3,5 13,5 
9 Pendor 7 4,5 3,5 31,5 
10 R. Staff Diva 25,5 7 3,5 178,5 
11 Wc. Pria 5 3,5 3,5 17,5 
12 Wc. Wanita 5 3,5 3,5 17,5 




5 5 3,5 25 
14 R. Common 
Area 
Belakang 
5 5 3,5 25 
Sub Total 105,5 67 49 565 
 
Lantai 3 Gedung Serba Guna 
No. Ruangan 
P l t Luas 
(m) (m) (m) 𝒎𝟐 
1 R. Common 
Lt. III Area 
Depan 
5 5 3,5 25 
2 R. AHU Lt. 
III 
6 5 3,5 30 
3 R. Gudang 8 5 3,5 40 
4 R. Backup 8 4 3,5 32 
5 R. Pelatihan 8 9,1 3,5 72,8 
6 R. Staff dan 
TLH DT 
11,9 10,5 3,5 124,95 
7 R. Mgr IT 8,5 5 3,5 42,5 
8 R. Teknisi 8,5 4 3,5 34 
9 R. Briefing 8,5 6 3,5 51 
10 R. Baterai 8,5 3 3,5 25,5 
11 R. UPS 6 4 3,5 24 
12 R. Mushollah 6 4,5 3,5 27 
13 R. Server 8,5 6 3,5 51 
14 Wc Pria 5 3,5 3,5 17,5 
15 Wc Wanita 5 3,5 3,5 17,5 
16 Coridor 23 2,5 3,5 57,5 
17 R. Common 
Lt. III Area 
Belakang 
12 5 3,5 60 




Daya Listrik yang Terpakai 
 
Sistem Penerangan di Gedung Serba Guna 
Sebelum Konservasi 
Berdasarkan hasil observasi, Penulis 
mendapatkan informasi bahwa semua lampu di 
Gedung Serba Guna menggunakan lampu TL 40 
watt. Sistem penerangan menggunakan 
penerangan buatan. Lama waktu penggunaaan 
ruangan pda hari kerja (Senin – Jum’at) yaitu 
lebih kurang 12 jam. 
 
Perhitungan Pemakaian Penerangan Gedung 
Gedung Serba Guna 
Dengan menggunakan rumus 2.2 dan 2.1 
didapatkan perhitungan sebagai berikut : 
1. Ruang Common Area Depan 
Lampu yang dipakai TL 2 x 40 watt= 80 
Watt 
Jumlah lampu 4 buah x 80 watt= 320 watt  
= 0,32 kW 
Lama pemakaian = 12 jam 
Konsumsi listrik = daya x waktu 
pemakaian 
= 0,32 x 12 
=3,84 kWh 
 
2. Ruang SDP (bawah tangga) 
Lampu yang dipakai TL 2 x 40 watt= 80 
Watt 
Jumlah lampu 1 buah x 80 watt = 80 watt 
= 0,08 kW 
Lama pemakaian = 9 jam 
Konsumsi listrik = daya x waktu 
pemakaian 
= 0,08 x 9 
= 0,72 kWh 
 
3. Ruang Gudang 
Lampu yang dipakai TL 2 x 40 watt = 80 
Watt 
Jumlah lampu 12 buah x 80 watt = 960 watt 
= 0,96 kW 
Lama pemakaian = 9 jam 
Konsumsi listrik = daya x waktu 
pemakaian 
= 0,92 x 9 
=8,64 kWh 
 
 Untuk ruangan yang lain dihitung 
dengan cara yang sama dan hasil 
perhitungan dapat dilihat pada tabel  
  
IKE sistem penerangan di Gedung PT. 
Telekomunikasi Indonesia A. Rivai 






= 0,07 𝑘𝑊ℎ/𝑚   






= 0,079 𝑘𝑊ℎ/𝑚   






= 0,072 𝑘𝑊ℎ/𝑚   
 
Tabel 3 Hasil Perbandingan IKE Standar 
Gedung dan IKE Sebelum Konservasi 
No. Lantai  IKE IKE Keterangan  






























Pemakaian Listrik dalam sebulan minimal 
rupiah : 
Biaya Pemakaian (Rp) / bulan = W (bulan) x 
Tarif Dasar Listrik 
= 4836 (kWh) x Rp. 1467 
= Rp. 7.094.412 
 
Jadi, biaya perhitungan biaya pemakaian 
sebulan sebelum konservasi adalah Rp. 
7.094.412. 
 
Tabel 4 Data Pemakaian Lampu 
Lantai 1 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan 




Lampu (Jam/Hari) Wh kWh 
1 R. Common 
Area Depan 
40 4 12 3840 3,84 
2 R. SDP 40 1 9 720 0,72 
3 R. Gudang 40 12 9 8640 8,64 
4 R. Gudang 40 4 9 2880 2,88 
5 R. Gs Diva 40 8 9 5760 5,76 
6 R. Mgr Diva 40 4 9 2880 2,88 
7 R. Rapat 40 6 5 2400 2,4 
8 R. Tempat 
Istrirahat 
40 2 5 800 0,8 
9 R. Staff 
Diva 
40 16 12 15360 15,36 
10 Wc. Pria 40 2 12 1920 1,92 
11 Wc. Wanita 40 2 12 1920 1,92 
12 R. CS 
Ruangan 
40 1 12 960 0,96 
13 R. Common 
Area 
Belakang 
40 4 12 3840 3,84 
Sub Total 520 66 127 51920 51,92 
 
Lantai 2 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan 




Lampu (Jam/Hari) Wh kWh 
1 R. Common 
Area Depan 
40 2 13 4160 4,16 
2 R. AHU Lt. 
II 
40 2 5 800 0,8 
3 R. Gudang 40 4 9 2880 2,88 
4 R. COCC 40 12 9 8640 8,64 
5 R. Rapat 40 8 9 5760 5,76 
6 R. Data 40 4 9 2880 2,88 
7 R. Mushola 40 2 5 800 0,8 
8 R. Pantry 40 1 9 720 0,72 
9 Pendor 40 8 9 5760 5,76 
10 R. Staff 
Diva 
40 20 9 14400 14,4 
11 Wc. Pria 40 4 5 1600 1,6 
12 Wc. Wanita 40 2 5 800 0,8 
13 R. CS 
Ruangan 
40 1 9 720 0,72 
14 R. Common 
Area 
Belakang 
40 4 13 4160 4,16 
Sub Total 560 76 118 54080 54,08 
Lantai 3 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan 




Lampu (Jam/Hari) Wh kWh 
1 R. Common 
Area Depan 
40 4 13 4160 4,16 
2 R. AHU Lt. 
III 
40 2 5 800 0,8 
3 R. Gudang 40 4 9 2880 2,88 
4 R. Backup 40 2 5 800 0,8 
5 R. Pelatihan 40 12 9 8640 8,64 
6 R. Staff dan 
TLH DT 
40 16 9 11520 11,52 
7 R. Mgr IT 40 4 9 2880 2,88 
8 R. Teknisi 40 4 9 2880 2,88 
9 R. Briefing 40 8 5 3200 3,2 
10 R. Baterai 40 2 9 1440 1,44 
 
No. Ruangan 




Lampu (Jam/Hari) Wh kWh 
11 R. UPS 40 2 9 1440 1,44 
12 R. 
Mushollah 
40 2 5 800 0,8 
13 R. Server 40 4 9 2880 2,88 
14 Wc. Pria 40 4 5 1600 1,6 
15 Wc. Wanita 40 2 5 800 0,8 
16 Koridor 40 6 9 4320 4,32 
17 R. Common 
Area 
Belakang 
40 4 13 4160 4,16 
Sub Total 680 82 137 55200 55,2 
Total Harian  224 382 161200 161,2 
Total Mingguan  1568 2674 1128400 1128,4 
Total Bulanan  6720 11460 4836000 4836 
 
Perhitungan : 
 Dengan menggunakan persamaan diperoleh 
perhitungan sebagai berikut : 





1 lumen = 75 watt 
 
1. Ruang Common Area Depan 
Jumlah lampu 4 buah x 40 watt x 75 
watt = 12000 Lumen 
Luas ruangan    




= 480 𝑙𝑢𝑥 
2. Ruang SDP (bawah tangga) 
Jumlah lampu 1 buah x 40 watt x 75 
watt = 3000 Lumen 
Luas ruangan    




= 120 𝑙𝑢𝑥 
 
3. Ruang Gudang 
Jumlah lampu 12 buah x 40 watt x 75 
watt = 36000 Lumen 
Luas ruangan    




= 352,94 𝑙𝑢𝑥 
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 Untuk ruangan yang lain dihitung 
dengan cara yang sama dan hasil 
perhitungan dapat dilihat pada tabel 
 
Berdasarkan perhitungan menentukan intensitas 
cahaya suatu ruangan dapat disimpulkan bahwa 
luas ruangan dan jumlah lampu dan daya lampu 
pada ruangan – ruangan di gedung serba guna 
sudah memenuhi standard yang telah 
ditetapkan. 
 






(kWh) (kWh) (Rp) (Rp) 







Jika harga 1 kWh = Rp. 1467/kWh, maka 
penghematan biaya yang didapat sebesar : 
Biaya Penghematan = Penghematan energi x 
harga/kWh 
= 2418 x Rp. 1467/kWh 
= Rp. 3.547.206 x 12 bulan = Rp. 
42.566.472/tahun 
Jadi biaya penghematan yang didapat per tahun 
sebesar Rp. 45.566.472/tahun. Hal ini dilakukan 
dengan pengkonservasian daya dari 40 watt 
menjadi 20 watt.  
 
Sistem Pengkondisian Udara dengan 
Mematikan AC Pada Jam Istirahat 
 
Pengkonservasi dapat dilakukan juga dengan 
melakukan perubahan waktu operasi AC yaitu 
dengan mematikan AC pada saat istirahat. 
 
Tabel 6 Sistem Pengkondisian Ruangan 
Sesudah Konservasi 
Lantai 1 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan PK 
Jumlah Operasi Energi 
kWh 
Ac (Jam/Hari) (Wh) 
1 R. Gudang 2 1 8 15.360 15 
2 R. Gudang 2 4 8 61.440 61 
3 R. Gs Diva 2 2 8 30.720 31 
4 R. Mgr 
Diva 
2 1 8 15.360 15 
5 R. Rapat 2 2 8 30.720 31 
6 R. Tempat 
Istrirahat 
2 1 8 15.360 15 
7 R. Staff 
Diva 
2 5 8 76.800 77 
Sub Total 16 56 245.760 246 
 
Lantai 2 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan PK 
Jumlah Operasi Energi 
kWh 
Ac (Jam/Hari) (Wh) 
1 R. Gudang 2 1 8 15.360 15 
2 R. COCC 2 3 8 46.080 46 
3 R. Rapat 2 2 8 30.720 31 
4 R. Data 2 1 8 15.360 15 
5 R. Musholla 2 1 5 9.600 10 
6 R. Staff 2 5 8 76.800 77 
Diva 
7 Pendor 2 2 8 30.720 31 
Sub Total 15 53 224.640 225 
 
Lantai 3 Gedung Serba Guna 
No. Ruangan PK 
Jumlah Operasi Energi 
kWh 
Ac (Jam/Hari) (Wh) 
1 R. Gudang 2 1 8 15.360 15 
2 R. Backup 2 1 5 9.600 10 
3 R. Pelatihan 2 2 8 30.720 31 
4 R. Staff dan 
TLH DT 
2 4 8 61.440 61 
5 R. Mgr IT 2 1 8 15.360 15 
6 R. Teknisi 2 1 8 15.360 15 
7 Briefing 2 1 5 9.600 10 
8 R. Baterai 2 1 8 15.360 15 
9 R. UPS 2 1 8 15.360 15 
10 R. Mushollah 2 1 5 9.600 10 
11 R. Server 2 2 24 92.160 92 
Sub Total 16 95 289920 290 
Total Harian 47 204 760320 760 
Total Mingguan 329 1428 5322240 5.322 
Total Bulanan 1410 6120 22809600 22.810 
 
Pemakaian listrik dalam sebulan minimal rupiah 
: 
Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (bulan) x 
Tarif Dasar Listrik 
= 22810 (kWh) x Rp. 1467 
= Rp. 33.462.270,- 
Jadi, pemakaian setelah dikurangi jam istirahat 
adalah Rp. 33.462.270,- 
 
Perbandingan Sistem Pengkondisian Udara 
Sebelum dan Sesudah Konservasi 
 
 
Tabel 7 Perbandingan AC Sebelum dan 
Sesudah Konservasi Lantai 1 Gedung Serba 
Guna 
 
No. Ruangan  Sebelum  Sesudah  
1 R. Gudang 17 15,36 
2 R. Gudang 69 61,44 
3 R. Gs Diva 35 30,72 
4 R. Mgr Diva 17 15,36 
5 R. Rapat 35 30,72 
6 R. Tempat 
Istrirahat 
17 15,36 
7 R. Staff Diva 86 76,8 
Sub Total 276 245,76 
 
Lantai 2 Gedung Serba Guna  
No. Ruangan  Sebelum  Sesudah  
1 R. Gudang 17 15 
2 R. COCC 52 46 
3 R. Rapat 35 31 
4 R. Data 17 15 
5 R. Musholla 10 10 
6 R. Staff Diva 86 77 
7 Pendor 35 31 
Sub Total 252 225 
 
Lantai 3 Gedung Serba Guna 




No.  Ruangan  Sebelum  Sesudah  
1 R. Gudang 17 15 
2 R. Backup 10 10 
3 R. Pelatihan 35 31 
4 R. Staff dan 
TLH DT 
69 61 
5 R. Mgr IT 17 15 
6 R. Teknisi 17 15 
7 R. Briefing 10 10 
8 R. Baterai 17 15 
9 R. UPS 17 15 
10 R. Mushollah 10 10 
11 R. Server 92 92 
Sub Total 311 290 
Total Harian 839 760 
Total Mingguan 5873 5.322 
Total Bulanan 25171 22.810 
 
Berdasarkan tabel perbandingan sebelum dan 
sesudah konservasi beban daya AC berkurang 
dari 25171 kWh. Hal ini dapat menghemat daya 
listrik sebesar 2361 kWh yaitu sebesar 9%. 
 
Tabel 8 Perbandingan Sebelum dan Sesudah 
Konservasi 
 
Sebelum  Sesudah  Presentase  Sebelum  Sesudah  Presentase  
(kWh) (kWh)  (Rp) (Rp)  
25171 22810 2361 Rp. 36.925.857 Rp. 33.462.270 9% 
 
Jika harga 1 kWh = Rp. 1467/kWh, maka 
peghematan biaya yang didapat sebesar : 
Biaya Penghematan = Penghematan energi x 
harga/kWh 
= 2361 x Rp. 1467/kWh 
= Rp. 3.463.587 x 12 bulan  
= Rp. 41.563.044/tahun 
Jadi biaya penghematan yang didapat per tahun 





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 
Gedung Serba Guna maka didapatkan bahwa: 
1. Pada sistem penerangan didapati kesimpulan 
sebelum dilakukan konservasi daya terpakai 
sebesar 4836 kWh. Setelah dilakukan 
konservasi dengan sistem pengurangan 
pemakaian maka didapati penghematan 
sebesar 2418 kWh. Dengan melakukan 
pengurangan daya menjadi 20 watt sehingga 
didapat presentase penurunan daya listrik 
sebesa 16% dengan biaya penghematan Rp. 
7.094.412,- menjadi Rp. 3.547.206,- dan 
hasilnya yaitu Rp. 3.547.206,- perbulan dan 
pertahun mencapai Rp. 42.566.472,- 
2. Pada sistem pengkondisian udara AC 
didapati kesimpulan sebelum dilakukan 
konservasi daya terpakai sebesar 25.171 
kWh. Setelah dilakukan konservasi dengan 
sistem pengurangan pemakaian maka 
didapati penghematan sebesar 22.810 kWh. 
Dengan melakukan pengurangan pada saat 
jam istirahat sehingga didapat presentase 
penurunan daya listrik sebesar 9% dengan 
biaya penghematan Rp. 41.563.044/tahun. 
3. Dari hasil perhitungan intensitas konsumsi 
energi pada beban penerangan (lampu) dan 
Air Conditioner (AC) yang didapat bahwa 
nilai intensitas energi yang terhitung 
memenuhi tabel standard nilai IKE yaitu 
sangat efisien. 
4. Berdasarkan hasil pengukuran dengan 
menggunakan Light Meter didapat standard 
Lux untuk ruangan kerja Gedung Serba Guna 
dan hasil pengukuran untuk rata- rata  ruang 
kerja adalah 393 sedangkan hasil perhitungan 
untuk rata – rata ruang kerja yaitu 426. 
5. Pada hasil pengukuran menggunakan 
hygrometer didapat bahwa penggunaan suhu 
thermostat pada beban Air Conditioner (AC) 
adalah 16-280C, dimana ambang batas 
nyaman suatu suhu ruangan berkisar 54-
670C, sehingga suhu yang dipakai di 
lingkungan PT. Telekomunikasi Indonesia A. 
Rivai ini cukup nyaman. 
 
Saran 
Dari hasil pengamatan dan perhitungan yang 
dilakukan penulis dapat direkomendasikan 
beberapa peluang penghematan energi pada 
gedung serba guna berupa : 
1. Melakukan perawatan secara berkala untuk 
lampu dan service Air Conditioner (AC). 
2. Memilih ukuran dan kapasitas PK Air 
Conditioner (AC) sesuai dengan luas dan 
fungsi ruangan tersebut. 
3. Mengusahakan untuk tidak menyetel Air 
Conditioner (AC) dengan suhu 160C, 
sebaiknya disetel dengan suhu 250C 
sehingga tidak membuat compressor menjadi 
berat dan boros. 
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4. Menutup jendela/ventilasi maupun lampu 
agar udara luar tidak bisa masuk. 
5. Sebelum melakukan konservasi dan 
pergantian unit beban sebaiknya 
menggunakan alat ukur lightmeter dan 
hygrometer untuk mendapatkan hasil 
pengukuran intensitas cahaya dan 
kelembapan suatu ruangan. 
6. Membuat surat edaran yang diajukan kepada 
seluruh Staff dan karyawan Gedung Serba 
Guna agar membiasakan diri untuk 
menghemat energi yang digunakan. 
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